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. De definitie van een huishoudelijke installatie
. De grafische symbolen voor het eendraadsschema en het situatieplan van een huishoudelijke installatie

. De bescherming tegen elektrische schokken door onrechtstreekse aanraking in huishoudelijke installaties
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. De toegankelijkheid van verdeel- en schakelborden van huishoudelijke installaties
. De contactdozen en de verlichting en de gemengde stroombanen van huishoudelijke installaties

. De differentieelstroombeschermingsinrichtingen en het gevaar van gelijkstroomcomponenten

De toegestane afwijkingen voor elektrische installaties uitgevoerd vanaf 1 juni 2020 bij het controlebezoek

De toegestane afwijkingen voor huishoudelijke installaties uitgevoerd tussen 1 oktober 1981 en 1 juni 2020 bij het controlebezoek

Normec

BTV

normecbtv.com



1. Definitie huishoudelijke installatie
Wijziging definitie

- Oude definitie

Huishoudelijke elektrische installatie, gewoonlijk huishoudelijke installatie genoemd:

— hetzij een elektrische installatie, samengesteld uit een of meerdere installatie-eenheden die een woon-
eenheid of de gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel voeden;

— hetzij een productiemiddel van elektrische energie en de elektrische installatie die een wooneenheid of de
gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel bedienen.

m Nieuwe definitie

Huishoudelijke elektrische installatie (gewoonlijk huishoudelijke installatie genoemd): elektrische installa-
tie ondergebracht in een wooneenheid of een in de volgende alinea bedoelde ruimte.

Indien de elektrische installatie van een ruimte geen deel uitmaakt van een regime van mede-eigendom, wordt
de elektrische installatie van deze voor privégebruik bestemde ruimte die niet voor activiteiten van een onder-

neming wordt gebruikt, beschouwd als een huishoudelijke installatie.
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1. Definitie huishoudelijke installatie

Gevolgen voor gemeenschappelijke delen

: Wijziging wettelijke periodiciteit
»  5jaaripv 25 jaar

»  Maar: geldigheid van bestaande keuringsverslagen blijft
behouden
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1. Definitie huishoudelijke installatie

Gevolgen voor gemeenschappelijke delen

- Documenten zoals huishoudelijke installaties
»  eendraadsschema en situatieplan

»  Indien van toepassing:

v Lijst evacuatiewegen / moeilijk evacueerbare ruimten
v Plan/lijst veiligheidsinstallaties en/of kritische installaties
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1. Definitie huishoudelijke installatie

Gevolgen voor gemeenschappelijke delen

- Beveiliging tegen onrechtstreekse aanraking:

»  Spreidingsweerstand aarding: idem HH

v' <30 ohm bij gemeenschappelijke aardverbinding

»  Diff. max 300 mA aan het begin van de installatie
»  Diff. op kop: verzegelbaar
»  Regels bijkomende diff. idem HHI (zie verder)
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2. Grafische symbolen eendraadsschema + situatieplan

Introductie nieuwe symbolen: elektrische leidingen

Oud

XVB-kabel met 5 geleiders (inbegrepen de eventuele nul-

m 5 ©Imi
geleider en de beschermingsgeleider) van 4 mm? geplaatst e ——
in een buis in een wand VB 5 x 4°
XVB-kabel met 3 geleiders van 2,5 mmZ op een wand XVB 3x25°

m m
4 VOB-geleiders waarvan de geleiders een doorsnede van m 4 OMM
2,5 mm? hebben. Het geheel is geplaatst in een buis in ﬁ?
een wand
VOB 25°

=22 Normec
anmm BTV

Nieuw

XVB-kabel Cca met 5 geleiders van 4 mm? m ,s ©frm
geplaatst in een buis in een wand XVB Cca 564°
XVB-kabel Cca met 3 geleiders van 2,5 mm?op een XVB Cca 3G2.5°
wand m 7 m

4 HO7V-U-geleiders Eca waarvan de geleiders een m 4 0m
doorsnede van 1,5 mm? hebben. Het geheel is —f
geplaatst in een buis in een wand HO7V-U Eca 1.5
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2. Grafische symbolen eendraadsschema + situatieplan

Introductie nieuwe symbolen: beveiligingen

Oud

Nieuw

Differentieelstroombeschermingsinrichting (Aln=300maA}

Differentieelstroombeschermingsinrichting
(AIn=300mA, type A, In=40A)

| 40/0.3A

\ type A

Kleine automatische schakelaar, In=20 A

’\l A 300
I

\20;&

Kleine vermogensschakelaar met een nominale
stroomsterkte van 20A curve C

I
'\ C20
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2. Grafische symbolen eendraadsschema + situatieplan

Introductie nieuwe symbolen: beveiligingen

| 4010.3A
A
a. Huishoudelijke elektrische installaties \ .

De ééndraadsschema’s bevatten ten minste:

— de kenmerken van de elektrische leidingen: type, doorsnede, aantal geleiders;

|
— de plaatsingswijze van de elektrische leidingen; \
— het type en de kenmerken van de differentieelstroombeschermingsinrichtingen; /
— het type en de kenmerken van de beschermingsinrichtingen tegen overstroom;
— de schakelaars;
— de verbindingsdozen;
— de aftakdozen;
— de contactdozen;
— de lichtpunten;
— de vaste machines en toestellen;

ca0

Normec
BTV normecbtv.com



2. Grafische symbolen eendraadsschema + situatieplan

Introductie nieuwe symbolen: laadinrichting elektrische wegvoertuigen

v
E

E
v

Laadinrichting voor elektrische wegvoertuigen II
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2. Grafische symbolen eendraadsschema + situatieplan

Introductie nieuwe symbolen: bronnen

H. Bronnen Symbool
Beschrijving

Transformator Z Z

Upnm/Usec
Pn

FV-paneel
-

aantakn)
Pmac/paneel

Gelijkrichter/Omvormer AC <-> DC .
2 | Pmase U prim,
e—>— Fmax U sec.

Omvormer DC > AC

Pmax U prim.
o | Prax U sec.

Hakker DC -> DC
Pmax U prim.

——— | Pmax U sec.

Opmerking:
De kenmerken van de bronnen worden ofwel op het eendraadsschema aangeduid

ofwel ter beschikking gehouden in het dossier van de elektrische installatie.
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2. Grafische symbolen eendraadsschema + situatieplan

Introductie nieuwe symbolen: domotica

J. Domotica Symbool
Beschrijving

De sturingseenheid wordt weergegeven door een | Bv.:
rechthoek die uit twee delen bestaat:
- onderste gedeelte: het basissymbool )) OO
Bv.. een schakelaar, een contactdoos met

schakelaar C{\
- bovenste gedeelte: het type sturing van de

eenheid

Bv.: EloD

@ lokale sturing door drukknop

3)) draadioze sturing k

@ geprogrammeerde sturing

—@ uitbreiding van de sturing door drukknop
)) sturing door detectie
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2. Grafische symbolen eendraadsschema + situatieplan

Handtekening eigenaar

Oud

a. Huishoudelijke elektrische installaties

Voor elke nieuwe huishoudelijke elektrische installatie of voor elke belangrijke wijziging of belangrijke uit-
breiding van een bestaande huishoudelijke elektrische installatie moet degene of degenen die de installatie
hebben uitgevoerd hiervan de eendraadsschema’s en de situatieplannen opstellen. De naam, hoedanigheid,
BTW-nummer (indien van toepassing) van deze persoon of personen moeten op de eendraadsschema’s en de
situatieplannen worden vermeid Het adres van de plaats waar deze elektrische installatie wordt verwezen-
h]kt moet ook word o(o)n(en) evenals
Efd organisme, bedoeld in hoofdstuk 6. 3 van d!t Boek, moeten bedoelde eendraadsschema S€
t1eplannen dateren en ondertekenen. De eigenaar van de elektnsche installatie moet ook de eendraadssche-
ma’s en de situatieplannen dateren en ondertekenen. Deze schema’s en plannen moeten worden bewaard
dagr voornoemd erkend organisme zoals vermeld in onderafdeling 6.4.6.1.

Normec
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a. Huishoudelijke elektrische installaties

Voor elke nieuwe huishoudelijke elektrische installatie of voor elke belangrijke wijziging of belangrijke uit-
breiding van een bestaande huishoudelijke elektrische installatie stelt de verantwoordelijke van de uitvoering
van het werk de eendraadsschema’s en de situatieplannen van de elektrische installatie op.

De naam, de hoedanigheid, het BTW-nummer (indien van toepassing) van de verantwoordelijke van de uitvoe-
ring van het werk worden op de eendraadsschema’s en de s1tuat1eplannen vermeld. Het adres van de plaats
waar deze elektrische inst; Bt el raadsschema’s en de situ-

In geval van conformiteit van de elektrische installatie bij de controle overeenkomstig dit Boek, ondertekenen
en dateren de verantwoordelijke van de uitvoering van het werk evenals het erkend organisme de eendraads-
schema’s en de situatieplannen, voor ontvangst en goedkeuring.

normecbtv.com



2. Grafische symbolen eendraadsschema + situatieplan
Voorbeeld van een eendraadsschema

éﬁes )randeplaats waar de elektrische installatie wordt verwezenlijkt: Aard van de stroom: Nummer, versie en datum van de versie:
nning:
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De afgevaardigde van het erkend organisme De verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk normertv'com
(handtekening en datum) (handtekening en datum)

(naam, hoedanigheid en btw-nummer indien van toepassing)



2. Grafische symbolen eendraadsschema + situatieplan
Voorbeeld van een situatieplan

Adres van de plaats waar de elektrische instaliatie wordt verwezeniijkt: Nummer, versie en datum van de versie:
s |
— h —
i i e L X o
1 i at
W H3 o 3 w'ﬁ —Jl{ Of. [;;'l
d] @ T on 0o
?{ Xt X H1 » & @ A
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¥z ¥ s ,/34 K ?x"]{;
:If i r'?cs (1) WOONKAMER - EETKAMER
@ swPaver
@ mmom
@ weEwxen
De afgevaardigde van het erkend organisme  De verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk ©) carace
(handtekening en datum) (handtekening en datum) ©) waseLaaTS

(naam, hoedanigheid en biw-nummer indien van toepassing)  (3) BADKAMER - WC normecbtv.com



3. Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking HHI

Bijkomende differentieelschakelaars

Onmiddellijk stroomafwaarts van hoofddifferentieel:

= Diff max 30mA voor:

» Contactdozen niet bestemd voor voeding vaste of vast opgestelde
toestellen en machines

» Verlichting
» Ruimte(n) die een badkuip en/of douche bevatten
» De wasmachine(s), de droogkast(en) en de afwasmachine(s)

= Max 8 eindstroombanen per ondergeschikte differentieel

=2 Normec
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3. Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking HHI

Uitzonderingen

Ondergeschikte diff. max 30mA niet nodig voor:
= Stroombanen van vaste of vast opgestelde toestellen en machines
= Contactdozen gevoed via individuele beschermingstransformator
= Stroombanen die niet vermeld worden op de vorige slide
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3. Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking HHI

Voorbeeldschema R <= 30 ohm

> 4 » ' 3
% /\ Max300ma %\ /A Max300ma N\ A max100ma
4.2.4.3.b 1* alinéa 4.2.4.3.b 1 alinéa 4.2.4.3.b 1" alinéa
4.2.4 3 b 1" alinea 4.2.4.3.b 1" glinea 4.2.4 3 b 1% alinea
- - * *
’.\ & Max 30ma
. 4.2.4.2.b 7 en 8% alinea 4.2.4.3.b 7 en 5 alinea
4.2.4.3.b 5*™* alinea 424 alinea
J.I.Hbi*n;m 1. de voste of vast opgestelde toestellen en 1. de vaste of vast opgestelde toestelien en machines ¥ iﬂ:?* in wonden
mochines 2. de contactdozen gevoed via een individuele e
)\ 2 de contoctdozen gevoed vio een individuele beschermingstronsformator;
beschermingstransformator; 3. elke andere stroomboan die niet in vijfde lid
3. elke ondere stroombaon die niet in vijfde lig wordt bedpeld.

wordt bedoeld. \
4.2.4.3.b 5* alinea Vb. koeltoestellen, elektrische

1. de contocrdozen dit niet bestemd zijn voor de voeding van . .
de vaste of vast opgesteide toestelien en mochines fornuizen, elektrische

EE) 2 de verlichting . . .
WRE 3 g rimten dhe een bodkuip enfof een bevatten verwarmingsinstallaties

BRE 4 de wosmochines, de drocgkasten en de afwesmochines

m



3. Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking HHI

Speciaal geval: R; > 30 ohm en <100 ohm

=  Tenminste 2 ondergeschikte diff schakelaars van max 30mA

= Per diff. max. 16 enkel- of meervoudige contactdozen
» Wordt gelijkgesteld met een contactdoos:
v’ Een vast toestel
v’ Geheel van vaste toestellen (verlichting) bediend door
gemeenschappelijk bedieningstoestel

= Ondergeschikte diff. 100 mA nog toegelaten voor vaste
toestellen zoals kookfornuis, oven, ...
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3. Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking HHI

Voorbeeldschema R; > 30 ohm en < 100 ohm

> N

'\ £\ Max 300ma '\l £\ Max 300ma “[ﬂ.mﬁim
l

4.2.4.3.b 1" alinea

4243 b1 alinea l 424 3 b I" alinsa

- - I - I l
A A | | M
"\ A Max30ma \ Max 30mA N\ A\ Max100ma \ £\ max 100ma 4.2.4.3.b 9% alinea
4.2.4.3.b 10 alinea l 4.2.4.3.b 10 alinea 4.2.4.3.b 10° glinea 4.2.4.3.b 10* alinea e
4.2.4.3.b 5" alinea 4.2.4.3.b 7 en 8* alinea 4.2.4.3.b  en 8% alinea
1 de contacrdozen dit riet bestemd zijn voor de voeding von 1. de vasce of vast apgesteide toestellan en machings 1. de vaste of vost opgestelde toestellen en machines
de voste of vast opgestelde toestellen en mochines 2 de contocrdazen gevoed vie een individuele 2 de conracrdoren geveed via een individuele
16 enkelvoudige of meervoudige contactdoren per eindstroomboan beschermingstronsformator; beschermingstronsformator;
2 de verlichting 3. elke andere stroombaon die niet in vijfde lid 3. elke andere stroomboan die niet in vijfide id
3. de ruimten die een badkuwip en/of een douche bevatten Wwards Begdasid wiardr bedoels

4. de wasmachines, de droogkasten en de gfiwasmachines . .
Vb. koeltoestellen, elektrische fornuizen, /

elektrische verwarmingsinstallaties



3. Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking HHI

Bijkomende differentieelschakelaars: voorbeeld

Max. 300mA

Max. 30ma Max. 30mA '

Max 8 circuits terminaux/eindstroombanen \

[ 1]

Max 8 circuits terminaux/eindstroombanen

Normec
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4. De toelaatbare stroom in leidingen met doorsnede < 1,5mm? HHI

Tabel 4.11. Kaliber van de beschermingsinrichting in functie van de doorsnede der geleiders

Doorsnede van de geleider | Maximale nominale stroom | Maximale nominale stroom
(mm?) van de smeltzekering van de
vermogensschakelaar
0,5 2A 4 A
0,75 4 A 6 A
1 6A 10 A
1,5 10 A 16 A
2,5 16 A 20 A
4 20 A 25 A
6 32 A 40 A
10 50 A 63 A
16 63 A 80 A
25 80 A 100 A
35 100 A 125 A
Egi.é g\!\grmec normecbtv.com



5. Toegankelijkheid van schakel- en verdeelborden

= Oud AREI

03. Inplanting

De verdeelborden bevinden zich binnen handbereik, ongeveer
1.50 m boven de grond, en derwijze opgesteld dat het materiaal
pemakkelijk bereikt wordt.

= Bestaande tekst Boek 1

c. Inplanting

De schakel- en verdeelborden moeten zo geinstalleerd zijn dat een gemakkelijke bediening, toezicht en onder-
houd evenals de bereikbaarheid van het elektrisch materiaal in deze borden verzekerd is.

- Toevoeging

“In[huishoudelijke installaties,] zijn de schakel- en verdeelborden gemakkelijk bereikbaar >
zonder speciale middelen.”.

== NOrmec
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6. Contactdozen, verlichting en gemengde stroombanen

Type contactdozen in huishoudelijke installaties

= Met aangesloten penaarding

» Uitzondering: contactdoos gevoed via beschermingstransformator
= Met kindveiligheid

» Uitzondering 1: contactdoos gemonteerd in een verdeelbord

» Uitzondering 2: contactdoos 400 V AC voor voeding verplaatsbare toestellen met vaste
standplaats

Normec
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6. Contactdozen, verlichting en gemengde stroombanen

Aantal contactdozen in huishoudelijke installaties :

Pt

= Per eindstroombaan <= 8 enkel- of meervoudige contactdozen

Eary

= Gemengde stroombanen:
= Mogen contactdozen, verlichtingstoestellen en andere vaste toestellen voeden 1
= Tenzij toegekende stroombaan verplicht (bvb. wasmachine, droogkast etc...) 3

= Eén vast toestel of geheel van toestellen bediend door gemeenschappelijk
bedieningstoestel telt als 1 contactdoos

T

3 xve 3G25Ca

(=]

o
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6. Contactdozen, verlichting en gemengde stroombanen

Verlichtingsstroombanen in huishoudelijke installaties

e Bestaande tekst:

Ten minste twee afzonderlijke stroombanen zorgen voor de voeding van de verlichtingstoestellen.

e Nieuwe tekst:

Ten minste twee afzonderlike stroombanen zorgen voor de voeding van de
verlichtingstoestellen voor de wooneenheden die meer dan twee lokalen en/of plaatsen
bevatten.
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7. Differentieelschakelaars en gelijkstroomcomponenten

Rekening houden met risico op “verblinding” =1

e Bestaande tekst:

De differentieelstroombeschermingsinrichtingen die worden geplaatst in elektrische installaties van huishoude-
lijke ruimten moeten ten minste van het type A zijn; deze geplaatst aan het begin van de installatie moet een
nominale stroomsterkte hebben van ten minste 40 A. In elektrische installaties van huishoudelijke ruimten is
het verboden een differentieelstroombeschermingsinrichting van het type A stroomopwaarts te plaatsen van
een of meerdere differentieelstroombeschermingsinrichtingen die een beschermingsfunctie heeft tegen de fouten
met een totale gelijkstroomcom ponent van meer dan 6 mA.

e Nieuwe tekst:

“‘De differentieelstroombeschermingsinrichtingen die worden geplaatst in huishoudelijke
installaties zijn ten minste van het type A; deze geplaatst aan het begin van de elektrische
installatie hebben een nominale stroomsterkte van ten minste 40 A.”;

Normec
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7. Differentieelschakelaars en gelijkstroomcomponenten

Rekening houden met risico op “verblinding”

“f. Verstorende gelijkstroomcomponenten

Wanneer elektrisch materieel oorzaak kan zijn van een asymmetrische stroom door
gelijkstroomcomponenten en het stroomafwaarts geplaatst is  van een
differentieelstroombeschermingsinrichting worden maatregelen getroffen opdat in geval van
een aardfout, de gelijkstroomcomponenten in deze fout de werking van de
beschermingstoestellen niet in die mate kunnen beinvioeden dat de veiligheid van de
personen in het gedrang komt. Dit is het geval voor bepaald elektrisch materieel dat
halfgeleiderschakelingen bevat (dioden, thyristoren...).
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7. Differentieelschakelaars en gelijkstroomcomponenten

Rekening houden met risico op “verblinding”

Om zulke storingen te vermijden kan een van volgende schikkingen getroffen worden:

keuze van elektrisch materieel dat geen gelijkstroom voortbrengt die in staat is de werking van het be-
schermingstoestel te verstoren; dit is het geval voor toestellen met bediening door reeksalternaties of door
symmetrische fasecontrole;

het elektrisch materieel dat gelijkstroom voortbrengt of gebruikt, wordt uitgevoerd volgens de regels toe-
passelijk op de klasse II;

het elektrisch materieel dat gelijkstroom voortbrengt wordt gevoed via een scheidingstransformator;

het beschermingstoestel is zo gebouwd dat zijn werking niet beinvloed wordt door gelijkstromen;

het elektrisch materieel dat gelijkstroom voortbrengt wordt voorzien van of beschermd door een inrichting
die het uitschakelt bij het ontstaan van een fout met een gelijkstroomcomponent.

O 0>
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8. Afwijkende beschikkingen installaties > 01/06/2020 en < 01/06/2023

Bij controlebezoek huishoudelijke installaties

1. Bescherming tegen elektrische schokken door onrechtstreekse aanraking

Het is toegelaten, in afwijking van de voorschriften van de 5% alinea van punt b. van onderafdeling 4.2.4.3.,
de in de punten 1 en 2 bedoelde stroombanen niet door een differentieelstroombeschermingsinrichting met een
grote of zeer grote gevoeligheid te beschermen voor elektrische installaties waarvan de uitvoering ter plaatse
is aangevangen voor 01/06/2023. Deze afwijking is ook van toepassing op elke niet belangrijke wijziging of

uitbreiding die op deze stroombanen wordt aangebracht.
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8. Afwijkende beschikkingen installaties > 01/06/2020 en < 01/06/2023

Bij controlebezoek huishoudelijke installaties

Het is toegelaten, in afwijking van de voorschriften van de 6% alinea van punt b. van onderafdeling 4.2.4.3.,
meer dan acht eindstroombanen per differentieelstroombeschermingsinrichting met een grote of zeer grote
gevoeligheid in dienst te laten voor elektrische installaties waarvan de uitvoering ter plaatse is aangevangen

voor 01/06/2023.

Normec normecbtv.com

BTV



8. Afwijkende beschikkingen installaties > 01/06/2020 en < 01/06/2023

Bij controlebezoek gemeenschappelijke delen

2. Bescherming tegen elektrische schokken door onrechtstreekse aanraking van gemeenschappelijke delen
van een residentieel geheel

Het is toegelaten, in afwijking van de voorschriften van de 5% alinea van punt b. van onderafdeling 4.2.4.3.,
de in de punten 1° en 2° bedoelde stroombanen niet door een differentieelstroombeschermingsinrichting met
een grote of zeer grote gevoeligheid te beschermen voor elektrische installaties waarvan de uitvoering ter
plaatse is aangevangen voor 01/06/2023. Deze afwijking is ook van toepassing op elke niet belangrijke wijzi-
ging of uitbreiding die op deze stroombanen wordt aangebracht.

Het is toegelaten, in afwijking van de voorschriften van de 6 alinea van punt b. van onderafdeling 4.2.4.3.,
meer dan acht eindstroombanen per differentieelstroombeschermingsinrichting met een grote of zeer grote
gevoeligheid in dienst te laten voor elektrische installaties waarvan de uitvoering ter plaatse is aangevangen

voor 01/06/2023.
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9. Afwijkende beschikkingen huishoudelijke installaties > 01/10/1981 en < 01/06/2020

Wijzigingen voor huishoudelijke installaties oud AREI

Oude installatie < Oud AREI / Boek 1

01/10/1981 01/06/2020

= Wijziging voorschriften differentieelschakelaars
= Wijziging voorschriften overstroombeveiligingen

= Wijziging voorschriften stroombanen met contactdozen
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BTV normecbtv.com



9. Afwijkende beschikkingen huishoudelijke installaties > 01/10/1981 en < 01/06/2020

Wijzigingen voor huishoudelijke installaties oud AREI - differentieelschakelaars

'-__'
~ ]
i

Type AC niet meer toegelaten
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9. Afwijkende beschikkingen huishoudelijke installaties > 01/10/1981 en < 01/06/2020

Wijzigingen voor huishoudelijke installaties oud AREI - overstroombeveiligingen

= Ontbreken energiebeperkingsklasse 3:
toegelaten indien geplaatst voéor 31/12/2007

= Maar: onderbrekingsvermogen nu steeds tenminste 3000 A

Normec
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9. Afwijkende beschikkingen huishoudelijke installaties > 01/10/1981 en < 01/06/2020

Wijzigingen voor huishoudelijke installaties oud AREI — stroombanen met contactdozen

6. Contactdozen )
Sl ¥
Het is toegelaten, in afwijking van de voorschriften van punt b. van onderafdeling 5.3.5.2., per
eindstroombaan meer dan 8 enkelvoudige of meervoudige contactdozen in dienst te laten op s _
voorwaarde dat het vermogen van de aangesloten vaste en vast opgestelde toestellen het Indien Pvaste/vastopgesteldetoestellen< P nax leiding

toelaatbare vermogen in de elektrische leiding niet overtreft.
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10. Afwijkende beschikkingen huishoudelijke installaties < 01/10/1981

Wijzigingen voor oude huishoudelijke installaties

Cﬂde installatie > Oud AREI Boek 1

01/10/1981 01/06/2020

= Voorschriften differentieelschakelaars
= Voorschriften overstroombeveiligingen
= \oorschriften contactdozen

= Beveiliging tegen elektrische schokken door onrechtstreekse aanraking

Normec
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10. Afwijkende beschikkingen huishoudelijke installaties < 01/10/1981

Wijzigingen voor oude huishoudelijke installaties - differentieelschakelaars

* Type AC niet meer toegelaten
* Hoofddifferentieel moet verzegelbaar zijn
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10. Afwijkende beschikkingen huishoudelijke installaties < 01/10/1981

Wijzigingen voor oude huishoudelijke installaties - overstroombeveiliging

= Ontbreken energiebeperkingsklasse 3:
toegelaten

= Maar: onderbrekingsvermogen nu steeds tenminste 3000 A
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10. Afwijkende beschikkingen huishoudelijke installaties < 01/10/1981

Wijzigingen voor oude huishoudelijke installaties - overstroombeveiliging

Afwijking huidig Boek 1 aangepast

In afwijking van punt d. van onderafdeling 5. 3
type D met kalibreerringen, de pensmeltveilich
conform de norm HBH 481:1969 waren in dien

n de smeltveiligheden met schroefbasis,
automatische schakelaars met pennen, die

= Qverstroombeveiligingen met schroefbasis niet meer toegelaten

= Qude beveiligingen met pen-bussysteem niet meer toegelaten

Normec
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10. Afwijkende beschikkingen huishoudelijke installaties < 01/10/1981

Wijzigingen voor oude huishoudelijke installaties - overstroombeveiliging

i ’
-
’
Een gestandaardiseerde basis volgens de norm NBN C 61-144.1: 1982 uitgerust met
kalibreerelementen blijft wel nog toegelaten
1] /]
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10. Afwijkende beschikkingen huishoudelijke installaties < 01/10/1981

Wijzigingen voor oude huishoudelijke installaties - contactdozen

= Contactdoos zonder aardcontact toegelaten, maar:

» Voorwaarde: elektrische leiding bezit geen PE-geleider
» Nieuw: beveiliging d.m.v. diff. schakelaar van max. 30 mA

= Contactdoos zonder kindveiligheid: verboden

Normec
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10. Afwijkende beschikkingen huishoudelijke installaties < 01/10/1981

Wijzigingen voor oude huishoudelijke installaties - contactdozen

Het is toegelaten, in afwijking van de voorschriften: -
¢ per eindstroombaan meer dan 8 enkelvoudige of meervoudige contactdozen in dienst 9 —fl @

te laten op voorwaarde dat het vermogen van de aangesloten vaste en vast opgestelde
toestellen het toelaatbare vermogen in de elektrische leiding niet overtreft. ® indien P <p
- E [: vaste / vast opgestelde toestellen max leiding
3
e
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10. Afwijkende beschikkingen huishoudelijke installaties < 01/10/1981

Wijzigingen voor oude huishoudelijke installaties — onrechtstreekse aanraking

= Ondergeschikte diff. van max 30mA niet verplicht voor:
» Stroombanen met vrije contactdozen
» Stroombanen voor verlichting

MAAR:

» Ondergeschikte diff max 30 mA vanaf 1/6 wel verplicht voor:
» Voeding van ruimten die een bad of douche bevatten
» Voeding van wasmachines, droogkasten en afwasmachines

Normec
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11. Overgangsmaatregelen

Toepassingsdatum: 01/06/2023, maar overgangsperiode voorzien

Wat gebeurt met de projecten of de werkzaamheden die nog op 1 juni 2023 in uitvoering zijn en waarvoor de gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname alleen
vanaf 1 juni 2023 zal plaatsvinden?

Mieuw punt b van onderafdeling 4.2.4.3. (huishoudelijke installaties) en nieuw punt e van onderafdeling 4.2.2.4. (gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel)
laten de toepassing van punt 1 van nieuwe onderafdeling 6.5.8.1. (afwijkingen bestaande huishoudelijke installaties vitgevoerd vanaf 1 juni 2020) en punt 2 van nieuwe
onderafdeling 6.5.8.2. (afwijkingen bestaande gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel uitgevoerd wvanaf 1 juni 2020) voor deze projecten of
werkzaamheden toe. Dat betekent dus dat de configuratie van de differentiéle bescherming van huidige onderafdeling 4.2.4.3. van toepassing op deze projecten of
werkzaamheden mag blijven. Er wordt geen termijn voor dit voorschrift bepaald.

Bij de gelijkvormigheidscontrole van deze projecten of werkzaamheden (controle 6.4.), moet het erkend organisme op het controleverslag vermelden dat hij dit voorschrift
heeft toegepast (vermelding van de toepassing van de afwijking). De bepaling van het begin van de uitvoering van het project of de werkzaamheden bijft onder de
verantwoordelijkheid van de aanvrager van de controle. In geval van controle door de bevoegde overheid, mogen we altijd het bewijs aan de eigenaar, beheerder of
uitbater van de elektrische installatie aanvragen, d.w.z. de historiek van het dossier van het project of de werkzaamheden.
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Neem contact op:
% 03 633 51 72

o facebook.com/werkenbijNormecBTV

@ linkedin.com/company/NormecBTV



https://forms.gle/wY5LULzSnNNW91t97%C2%A0
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